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Mitteilung Nr.: 061/2007   /   öffentlich
!Titel!

Mitteilung über den Ausfall der Belüftungsanlage im Hallenbad der Stadt Friesoythe
!Titel!

Begründung:

Die Belüftungsanlage des Hallenbades der Stadt Friesoythe hatte einen Totalausfall, somit konnte
weder die Raumluft geheizt noch die Luftfeuchtigkeit geregelt werden. 
Durch  eine  notdürftige  Reparatur  kann  zumindest  die  Raumluft  wieder  geheizt  werden.  Die
Luftfeuchtigkeit wird über einen erhöhten Luftaustausch geregelt.  Die Abluft  kann bedingt durch
den Ausfall der automatischen Regelung nur noch eingeschränkt über den Wärmetauscher geleitet
werden, welches bei der derzeitigen Wetterlage (um die 5˚C Nachttemperatur) zu einem täglichen
Mehrverbrauch von ca. 50 m³/Gas führt. 
Ob es möglich ist die erforderliche Raumtemperatur bei Außentemperaturen im Minusbereichen zu
halten, ist ebenso fraglich wie die Haltbarkeit der Notreparatur.
Eine  fachgerechte  Reparatur  ist  aufgrund  des  Gesamtzustandes  der  Belüftungsanlage  (starke
Korrosion)  nicht  mehr möglich. Die gesamte Belüftungsanlage und Regelung ist  abgängig  und
erfordert  eine  komplette  Erneuerung  mit  einen  Investitionsvolumen  von  ca.  50.000,00  €  bis
60.000,00 € 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Anlage/n:
ohne Anlagen
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